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-Wykonawcy bior4cy udzial w postqpowaniu -

dotyczy= przetargu nieograniczonego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

,,Dostawa i montaZ, instalacii kolektor6w slonecznych, instalacii
fotowoltaicznych oraz kotl6w na biomasq na terenie Gminy Piszczac",

A. Dzialaj1c na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri
publicznych (t. j.Dz.U.z20L9 r.,poz.1843) - dalej ,,ustawa Pzp",Zamawiai4cy: Gmina
Piszczac, ul. Wlodawska 8, 21-530 Piszczac, przekazuie tre56 zapytarl dotycz4cych
Specyfikacii Istotnych Warunk6w Zam6wienia (SIWZ), wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Zestaw pytari z dnia 30.12.2020 r. - czq56 I zam6wienia

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie, Ze Zamav,najacy wymaga aby dno obudowy kolektora
slonecznego bylo izolowane welnq mineralnq.

O dp owie d i, Zamawiai 4ce go :

Zamawiaj4cy wymaga, ieby oferowany kolektor posiadat izolacjq dna obudowy w
postaci welny mineralnej.

Pytanie nr 2:

Zamawiajqcy wymaga, aby regulator solamy (sterownik) byl zintegrowany fabrycznie
z grupq pompoll/El zabudowany w izolacji grupy- Prosimy o potwierdzenie, 2e
Zamavaajqcy dopuszcza rozv'lqzanie rownowazne oparte na oddzielnym sterowniku.
Rozwiqzanie tego typu nie ma zadnego wplywu na prawidlowa pracg calego ukladu
solarnego i pozwoli zachowac konkurencyinoSc ofert.

O dp owied fr Zamawiai qcego :

ZamawiajEcy dopuszczarozwi4zania oparte na niezintegrowanych grupach pompowych
i sterownikach instalacji.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, 2e ublle w Projekcie okre6lenie ,,cieplomlez" ma byd rozumiane
jako funkcja ,,licznika ciepla" w regulatorze solarnym, realizowana w oparciu o przeplyw

oraz m ierzone temperatury.
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O dpowie d t Zamawiaj 4cego :

Uiyte w proiekcie okreSlenie ,,cieplomierz" naleiy rozumied jako funkcjq sterownika
realizujqc4 pomiar ilo5ci wyprodukowanej przez instalacjq energii cieplnej.

Pytanie nr 4:
Zamawiajqey wymaga, Zeby sterownik solamy posiadal otwarty protokol komunikacyjny.
Protok6l komunikacyjny vvykorrystywany jest jedynie do przesylania danych do sieci
lnternet. Nie ma on zadnego wplywu na bezpogredniq obslugg sterownika z klawiatury,
czy to przez instalatora, ezy przez samego uzytkownika- Zar0wno sterowniki z otwartym
jak i zamknigtym protokolem komunikacyinym komunikujq siq z sieciq lntemet w taki sam
sposdb, a jedyna fiilnica polega na tym, 2e przy otwartym protokole, wykonawca sam
dobiera sobie modem komunikacyjny, natomiast przy zamknigtym protokole, to dostawca
sterownika solarnego dostarcza odpowiedni dla swojego sterownika modem
komunikacyjny. W obydwu pzypadkach kaZda wymagana przez Zamawiajqcego
funkcjonalnoSc systemu jest zachowania na takim samym poziomie. Ograniczenie
wylqcznie, do tego aby sterownik posiadal otwarty protokol komunikacyjny nie ma
zadnego uzasadnienie w kontekscie pzedmiotu Zamowienia, a prowadzi jedynie do
ograniczenia uczciwei konkurencji. Z uwagi na powyisze prosimy o dopuszczenie
zar6wno otwartego jak i zamkniqtego protokolu komunikacyinego lub o wykreilenie
ze specyfikacji tego wymogu, jako niemajqcego uzasadnienia iadnq obiektywnq
potrzebq w odniesieniu do przedmiotu zam6wienia.

O dpowied t Zamawiai 4cego :

Zamawiajqcy dopuszcza do realizacji instalacje zar6wno z otwartymi jak i zamkniqtymi
protokotami komunikacyj nymi.

Pytanie nr 5:

Specyfikacja lstotnych Warunkow Zam6wienia wraz z zalqcznikami, dopuszcza do
zastosowania wylqcznie sterowniki swobodnie programowalne, natomiast nie dopuszcza
do zastosowania sterownikdw z gotowym, fabrycznym i oryginalnym oprogramowaniem
specjalistycznym, dedykowany do instalacji kolektorow slonecmych- Wedlug naszei
wiedzy sterowniki swobodnie programowalne, sq to takie sterowniki, ktore nie posiadajq
fabrycznego oprogramowana specialistycznego, a jedynie umozliwiajq jego stworzenie
wedlug wlasnyeh dowolnych potzeb, co wymaga jednak zaawansowanej wiedzy
specjalistycznei, m.in- wiedzy z zakresu programowania mikrokontrolerOw- W sterowniku
z tabrycznym oprogramowaniem przeznaczonym do instalacji kolektorow slonecznych,
takim kt6re posiada wszystkie wymagane przez Zamawiajqcego funkcje, instalator
dokonuje wylqcznie odpowiednich nastaw parametrow, zgodnie z zaleeeniami
fabrycznymi do urzqdzefi w instalacji.
Z uwagi na powyisze, prosimy o wykreSlenie wymogu zastosowania sterownika
,,swobodnie programowalnego" i dopuszczenie tym samym do zastosowania
sterownik6w solarny z gotowym fabrycznym oprogramowaniem, pr:zeznaczonym do
instalacji kolektorow slonecznych.
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O dpowie d L Zamawiaj 4cego :

Zamawiaj4cy dopuszcza do realizacji instalacje ze sterownikami z gotowym fabrycznym
oprogramowaniem jak r6wnie2 sterowniki swobodnie programowalne.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa modul6w LAN jest objqta niniejszym zam6wieniem i

dotyczy wszystkich instalacji solamych.

O dp owie d i Zamawiai 4 cego :

Zamawiaj4cy potwierdza,2e dostawa i monta2 modul6w komunikacyjnych LAN le2y po
stronie Wykonawcy i stanowi jego koszt. Moduly LAN powinny zosta6 dostarczone i
zamontowane w kaidej instalacji. Konfiguracja i podlEczenie do sieci internet
wykonanych instalacji powinno obejmowa6 wszystkie obiekty na kt6rych mo2liwe jest
wykonanie takiego podlEczenia.

Zestaw pytari z dnia 05.01.2021 r. - czq66II zam6wienia

Pytanie nr 1:

Zamawiaj4cy w dokumencie ,,Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych" wskazal w pkt. 2.2.L Ogniwa fotowoltaiczne, 2e Wykonawca ma
przedloiyd O6wiadczenie producenta paneli o przeprowadzonym rozszerzonym te5cie

na gradobicie dla zaproponowanego panela dla warunk6w opisanych w projekcie.
Analizuj4c Projekt budowlany typowy instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,1 kWp
nigdzie nie natknqli5my siq na opis takich warunk6w.W zwi4zku z pov,ryiszym prosimy
o wykre6leni e wymo g u przedloienia w/w o6wiadczenia.

O dp owied fr Zamawiai qcego :

Zamawiaj4cy odstqpuje od wymogu o6wiadczenia producenta paneli o

przeprowadzonym rozszerzonym te6cie na gradobicie dla zaproponowanego panela dla
warunk6w opisanych w projekcie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiaj4cy dopu6ci inwerter z maksymaln4 rekomendowanq moce DC (moc
nominalna DC) 4500 W?

O dp owie d L Zamawiaj 4cego :

Zamawiaj4cy nie dopuszcza inwertera o mocy 4500W

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajqcy dla Inwertera 3 fazowego dopu5ci maksymalne napigcie wej6cia na
poziomie 1100V?
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O dp owie d t Zamawiaj 4cego :

Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie inwertera z max napiqciem wej6cia na poziomie
1100V dla inwertera 3kW 3 fazowego

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiajqcy DopuSci zakres napiqcia 160-850V?

O dp owied t Zamawiai Ecego :

Zamawiaj4cy dopuszczazakres napiqcia 160-850V? dla inwertera o mocy 3kW

Pytanie nr 5:

Czy ZamawiajEcy dopu5ci falownik, kt6ry posiada 2 punkty SledzEce MPPT z jednym

wej6ciem DC na kaZde MPPT? Na rynku nie istnieje falownik z zaproponowanym
r ozw i4zaniem pr zez Zamawi a j 4ce go.

O dp owi e d i, Zamawiai 4ce go :

Zamawiaj4cy dopuszcza falowni[ kt6ry posiada 2 punkty Sledzqce MPPT z jednym
wej6ciem DC na kaZde MPPT.

Pytanie nr 6:

Czy ZamawiajEcy dopu6ci falownik z maksymaln4 moc4 wyjSciow4 3302VA? Wymaganie
jakie Zaproponowal Zamawiaj4cy nie jest mo2liwe do spelnienia poniewa2 moc
maksymalna nie mo2e by6 taka sama jak maksymalna moc wyj5ciowa.

O dpowied i Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy informuje 2e moc zainstalowana z paneli fotowoltaicznych musi by6

wiqksz4 od mocy inwertera, w przypadku zastosowania inwertera o mocy 3302VA
Wykonawca musi zastosowad panele o mocy co najmniej 3,3 0/o wiqksze od mocy
inwertera.

Pytanie nr 7:

Zamawiaj4cy wymaga aby Wykonawca wykonal dla ka2dej instalacji przycisk p.po2. Dla

instalacji o mocy 3,L kW aL do 6,5 kW nie ma takiego wymogu. Czy Zamawiaj4cy
zr ezy gntje z wykonan ia p.poL?

O dp owie d t Zamawiai qcego :

Zamawiaj4cy informuje 2e zgodnie z dokumentacjq oraz rysunkiem WE-1 wymaga aby
system P.PoL odcinal poprzez centrale P.Poi zasilanie strony DC.
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Zestaw pytari z dnia 07.01.2021 r. - cze66IV zam6wienia

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie zamiennie przeplywomierza zintegrowanego
z automatykq kotla / palnika zamiast cieplomierza?

O dp owie d i Zamawiai 4ce go :

Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie zamiennie przeplywomierza zintegrowanego z

automatyk4 kotta bqdZ palnika zamiast cieplomierza pod warunkiem spelnienia zaloieft
projektowych tj. zliczania iloSci wyprodukowanej przez kociol energii.

Pytanie nr 2:

Czy ZamawiajEcy potwierdza, 2e dostarczenie oraz montaZ armatury zabezpieczaj4cej

ukladu zamkniqtego leiy po stronie Wykonawcy? lezeli tak, to proszQ Zamawiaj4cego o

informacjq ile instalacji nale2y wykonad w ukladzie zamkniqtym.

O dp owie d f; Zamawiai 4cego :

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej instalacje nale2y zabezpieczyt naczyniem
otwartym. Dopuszcza siq wykorzystanie istniej4cego naczynia oraz rur
zabezpieczaj4cych pod warunkiem spelnienia przez ww. przepis6w w tym zakresie.
fednocze6nie ZamawiaiEcy dopuszcza wykonanie tzw. uktadu zamkniqtego na zasadach
okre5lonych w dokumentacj i.
W zwi4zku z powyLszym Zamawiaj4cy nie dysponuje wiedzq ile uklad6w nale2y
wykonad jako zamkniqte. JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, 2e wykonanie
zabezpieczenia zar6wno w ukladzie otwartym jak i zamkniqtym leZy po stronie
Wykonawcy i stanowi jego koszt.

Pytanie nr 3:
Czy ZamawiajEcy dopuszcza zastosowanie w instalacji w uktadzie zamkniqtym
zamiennie zaw6r schladzaj4cy DBV zamiast wq2ownicy schladzajqcej z zaworem
termostatycznym?

O dp owie d fr, Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy dopuszczapowyisze rozwi4zanie. fednocze3nie Zamawiaj4cy informu je,2e
zastosowanie zaworu schladzaj4cego obliguje Wykonawcq do zastosowania
dodatkowych element6w instalacji [np. filtr, zaw6r zwrotny) wymaganych przez DTR
urzEdzenia.

Pytanie nr 4:
Zaprojektowana instalacja uwzglqdnia dwie pompy [pompq podmieszania powrotu
kotla i pompq C0) z zastosowaniem zaworu tr6jdrogowego z napqdem. Czy zamawiajqcy
dopuszcza rozwi4zanie r6wnowa1ne z zastosowaniem zaworu pompy CO i zaworu
czterodrogowego z napqdem (w przypadku gdy sterownik ma funkcjonalno56
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zabezpieczenia powrotu - zaw6r jest zamkniqty do czasu uzyskania wla6ciwej

temperatury powrotu).

O dp owi e d i Zamawiai 4cego :

Zamaw iaj4cy d opu szc za p oWZSze r ozw i4zanie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiaj4cy potwierdza, 2e dostarczenie wraz z podl4czeniem modemu

komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametr6w uzysku

energetycznego za pomoca Internetu jest dla wszystkich kotl6w? Je2eli nie, proszq o

po danie wymagane j liczby..

O dp owie d i Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy potwierdza, 2e dostarczenie i podl4czenie modemu komunikacyjnego
naleiy wykona6 w kaZdej instalacji.

Zestaw pytari z dnia 07.01.2021 r. - czq66II zam6wienia

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajqcy dopuSci spelnienie referencji w zakresie cz II zadania, jeZeli

Wykonawca wyka2e 2e wykonal min 200 szt. instalacji fotowoltaicznych w ramach

maksymalnie 3 kontrakt6w?

O dp owie d i, Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy uzna warunek za spelniony, je2eli Wykonawca wyka2e, 2e w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert [a je2eli okres prowadzenia

dzialalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie), wykonal (a w przypadku Swiadczeri

okresowych lub ci4gtych nadal wykonuje) nale2ycie: zam6wienie polegaj4ce na

dostawie wraz z monta2em instalacji fotowoltaicznych w ilo6ci min. 200 instalacji - w
ramach maksymalnie trzech kontrakt6w.

Zestawpytari z dnia 13.01.2021r. - cze66III zam6wienia

Pytanie nr 1:

Czy zamawiaj4cy dopuszcza monta2 modul6w fotowoltaicznych o mocy wiqkszej ni2

320W? |e2eli tak, to w jakim zakresie mo2e siq zmienid zakres mocy instalacji (minimum
to 7,68kW i 20,48kW)? Proszq o podanie maksymalnej mocy instalacji oraz mocy
przyl4czeniowych obiekt6w. Proszq r6wnie2 o weryfikacje parametru modulu: Napiqcie

rozwarcia min [Uoc] = 45,15V, jest to wartoSf doSf wysoka, praktycznie nie do

spetnienia przez moduly dostqpne na rynku.
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Odpowied t Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy dopuszczamontaL modul6w fotowoltaicznych o mocy wiqkszej ni?320W.
Zakres mocy instalacji zwiqkszyf moZna (minimum to 7,68 do max 8,4kW i dla min

20,48kW do max 24,00kW ) . Moc przyl1czeniowa obiekt6w jest wiqksza niZ proj.

instalacje PY . Zamawiaj4cy dopuszcza zastosowanie paneli PV o napiqciu rozwarcia
min[Uoc] =39,72Y

Zestaw uvtarl z dnia L3.OL.2O2L r.

Pytanie nr 1:

CzyZamawiaj4cy przewiduje montaZ instalacji w budynkach o powierzchni powyZej 300

m2? JeSli tak prosimy o uwzglqdnienie odpowiednich stawek VAT w formularzu (VAT

dzielony 8 i23o/o).

O dpowied i, Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy nie przewiduje monta2u instalacji w budynkach o powierzchni powy2ej

300 m2.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, 2e zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu
Zamaw iaj 4c e go i Wyko n awcy.

O dp owie d L Zamawiai Ecego :

Zgodnie z $ 4 ust. 1 Projektu umowy.

Pytanie nr 3:
Prosimy o informacje czy budynki znajduj4 siq pod opieka konserwatora zabytk6w.

O dp owie d i, Zamawiai qcego :

Zamawiaj4cy informuje i2 w zam6wieniu znajduj4 siq 2 budynki wpisane do Gminnej
Ewidencji Zabytk6w. Zamawiaj4cy pozyskal odpowiednie zgody na montaZ instalacji na
tych obiektach.

Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzanie, 2e w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z

obowiqzujecym prawem to wiq24ce dla stron sq zapisy aktualnych przepis6w.

O dp owie d f; Zamawiai 4cego :

Zapisy umowy s4 zgodne z obowi4zuj4cym prawem. Je2eli w ocenie wykonawcy zapisy
umowy naruszaj4 przepisy powszechnie obowi4zuj4ce prosimy o dokladn4 informacjq o

tym kt6ry zapis umowy narusza przepisy prawa [precyzyjnie wskazane przez
wykonawcq).
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Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, 2e Wykonawca ma obowiezek wystawid fakturq zgodnie z

Dziennikiem Urzqdowym Ministra Finans6w Interpretacja og6lna nr
PT3.8101.4L.2015.AEW.2015.AMT.147 Ministra Finans6w z dnia 1 kwietnia 2016r lub
jego aktualizacjami.

O dp owie d t Zamawiaj qce go :

Wykonawca ma obowi4zek wystawienia faktury zgodnie z zapisami umowy. fe2eli w
ocenie wykonawcy zapisy umowy naruszajq przepisy powszechnie obowi4zujqce w
zakresie momentu powstania obowiqzku podatkowego prosimy o doktadnE informacjq
o tym kt6ry zapis umowy narusza przepisy prawa (precyzyjnie wskazane przez
wykonawcq).

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, 2e za datq dostawy/wykonania uslugi uznaje siq datq

zgloszenia gotowo6ci do odbioru, zgodnie z Dziennikiem Urzqdowym Ministra Finans6w

- Interpretacja og6lna nr PT3.8101.4L.20L5.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finans6w z

dnia l kwietnia 20L6r.

O dp owie d t Zamawiai 4cego :

Odpowied?napytanie znajduje siq w S 2 ust. 1 umowy.

2ew
etapie

przypadku rezygnacji w udzialu w projekcie
prac rozwaLanym mo2e byd wydtuZenie terminu

O dp owie d 2 Zarnawiai 4cego :

Pelny katalog zmian umowy wskazany jest w $ 16 umowy i art. 144 ustawy. fe2eli
opisana w pytaniu sytuacja wypelni przeslanki zmiany umowy wskazane w $ L6, zmiana
umowy bqdzie mo2liwa. Zamawiaj4cy nie jest w stanie przed zapoznaniem siq z ze

szczeg6lami stanu faktycznego stanowiecego podstawq do wniosku o zmianq umowy
(np. pow6d ich wyst4pienia, skutki dla wysoko5ci wynagrodzenia wykonawcy itp.)
rozstrzygn4t, czy stan ten odpowiada przeslankom wskazanym w $ 16 umowy i art.144
ustawy.

Pytanie nr 8:

Prosimy o informacje na jakim etapie postqpowania lub inwestycji Wykonawca
powinien przedstawit, Zamawiaj4cemu potwierdzenie dotycz4ce zatrudnienia os6b na

umowq o pracq oraz jakie dokumenty bqd4 wymagane.
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O dp owie d i Zamawiai 4ce go :

Obowi4zkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepis6w Kodeksu Pracy. Zamawiaj4cy

nie stawia 2adnych dodatkowych wymog6w w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Czy ZamawiajEcy akceptuje fakt obciE2enia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w
sytuacji, w kt6rej zgtoszenie serwisowe nie obejmowalo element6w instalacji

zamontowanej przez Wykonawcq? Wykonawcy niejednokrotnie spotykaie siq z sytuacjq,

w kt6rej wezwania serwisowe nie obejmuj4 uszkodzefr zwi1zanych z wykonywan4

instalacj4, a zgloszeniu podlegajq wady instalacji nieobjqtych zam6wieniem, naleZqcych

do beneficjenta. Zwracamy siq z proSb4 o uwzglqdnienie we wzorze umowy zapisu o

mo2liwoSci obci42enia Zamawiaj4cego odpowiedzialno6ciq za niezasadne wykonanie

serwisu w przypadku zgloszenia wady niewykonanejprzez Wykonawcq instalacji.

O dp owie d t Zamawiai qce go :

Zamawiajqcy wezwie Wykonawcq do przegl4du ,fla il4danie" ka2dorazowo po
stwierdzeniu nieprawidlowo6ci. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te
ponosil bqdzie U2ytkownik. Po stronie Wykonawcy jest uzasadnienie, 2e wezwanie
serwisu by*o bezzasadne. Wykonawca powinien wykonryae czynno6ci serwisowe w
obecno6ci mieszkafca, kt6ry z$aszal usterkq lub osoby przez niego upowa2nionej.
Wykonawca ma obowi4zek sporz4dzit szczeg6lowy protok6i z przebiegu czynno5ci
serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentacjq fotograficzn4. Protok6l z
czynnoSci serwisowych powinien podpisad mieszkaniec lub inna osoba przez niego
upowa2niona.

Pytanie nr 10:
Zwracamy siq z pro5bq o dopuszczenie mo2liwo6ci zloilenia ryczaltowej kalkulacji
koszt6w usuniqcia najczq6ciej wystqpui4cych usterek lub wad nieobjqtych rqkojmi4 lub
gwarancj4. Przyjqcie takiego rozwiEzania w znacz4cy spos6b obni2y potencjalne koszty

napravvy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczno6ci uwzglqdnienia w kalkulacji
koszt6w dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocze6nie przyspieszajqc proces

naprawy - serwisanci przystqpuj4 od razu do analizy uszkodzeri, nie wyceniajqc usterek.

O dp owie d i Zamawiai 4c e go :

Zamawiaj4cy pozostawia zapisy umowy bez zmian Kwestie uzgodnienia koszt6w
napraw nieobjqtych gwarancj4 lelq poza niniejszym postqpowaniem. Za zgodq
Zamawiaj4cego po zakoficzeniu realizacji zadania Wykonawca mo2e opracowai
informacjq dotyczEc1 koszt6w usuniqcia najczq5ciej wystqpujqcych usterek lub wad nie
obj qtych gwarancj4 lub rqkoj m iE oraz ryczaltowych koszt6w ich usuwania.
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Pytanie nr 11:

Prosimy o potwierdzenie,2e zgodnie z umowa okres rqkojmi wynosi 60 miesiqcy.

O dp owi e d I Zamaw iai 4cego :

Zamawiaj4cy potwierdza, 2e zgodnie z umowE okres gwarancji i rqkojmi wynosi 60
miesiqcy.

Pytanie nr L2:

ZamawiajEcy w rozdzialeT SIWZ przewidzial, 2e wykonawca, kt6ry w spos6b zawiniony
powaZnie naruszyl obowi4zki zawodowe, co podwaila jego uczciwo66,w szczeg6lno6ci

gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dzialania lub ra14cego niedbalstwa nie

wykonal lub nienale?ycie wykonal zam6wienie, co zamawiaj1cy jest w stanie wykaza(,

za pomoce stosownych Srodk6w dowodowych (art. 24 ust.5 pkt 2 ustawy p.z.p.). Proszq

o wyja6nienie, czy w Swietle pozostalych zapis6w Specyfikacji wykluczeniu podlega

Wykonawca, kt6ry uzyskal zam6wienie na podstawie przepis6w ustaw!, a nastqpnie

Zamawiaj4cy odst4pil od umowy o realizacjq przedmiotowego zam6wienia na

podstawie takich okoliczno6ci,2e Wykonawca nie rozpocz4L prac lub przerwal prace i

nie wznowil ich mimo wezwafi Zamawiaj4cego, a naruszenie obowi4zk6w zostalo

stwierdzone prawomocnym wyrokiem sqdu?"

O dp owied i Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy informuje, i2 ocena podstaw wykluczenia odbywa siq na etapie oceny i
badania ofert. Zamawiajqcy nie dokonuje przed terminem skladania ofert oceny
konkretnego stanu faktycznego z puntu widzenia spelniania podstaw wykluczenia z

udzialu w postqpowaniu.

Pytanie nr 13:

Czy, w Swietle przewidzenia przez Zamawiaj4cego w rozdziale 7 SIWZ przeslanki

wykluczenia z art.24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, kt6ry zostal wykluczony z

postqpowania z powodu zawinionego powaZnego naruszenia obowi4zk6w zawodovvych

w innym postqpowaniu prawomocnym wyrokiem sEdu powinien odpowiedziei
twierdz4co na pytanie IEDZ ,,Czy vvykonawca jest winien powaZnego wykroczenia

zawodowego?"?

O dpowie d fr Zamawiai 4cego :

Obowiqzkiem wykonawcy jest przekazanie w IEDZ
faktycznym.

informacji zgodnie ze stanem

Fundusze

hlili:r*,, r RzeczPosPotita ;ty,gtJ'#lq

CzeSt,II zam6wienia

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, 2e w razie konieczno5ci poprowadzenia instalacji w kanale

wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej le2y po stronie U2ytkownika budynku?
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O dp owie d t Zamawiai qcego :

Wykonawca nie powinien prowadzii kanalami wentylacji 2adnych przewod6w, po

stronie Wykonawcy le?y uzyskanie zgody od Kominiarza o wyl4czeniu takiego ci4gu

wentylacyjnego na potrzeby budowanej instalacji - jeSli sam Wykonawca chce

poprowadzid tak4 instalacjq.

Pytanie nr 2:

Po czyjej stronie le2y koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczno6ci?

Odp owied i Zamawiai 4cego :

Nie ma konieczno5ci wykonywania instalacji odgromowej.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostqpu do sieci Internetowej le2y po stronie

Beneficjenta oraz, 2e w przypadku slabego zasiqgu sieci jego wzmocnienie r6wnie2

stanowi obowi4zek Beneficjenta.

O dpowiedt Zamawiai qcego :

Wg wytycznych w dokumentacji projektowei po stronie Wykonawcy, w przypadku
kiedy w budynku nie ma sieci Ethernet nale?y r6wnie2 zamontowaf wszystkie
urz4dzenia tak aby po podl4czeniu sieci internetowej byta mo2liwo6i przesylania
informacji zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 4:

Prosimy o informacje po czylej stronie le2y koszt doprowadzenia zasilania do wpiqcia

instalacj i fotowoltai cznej? .

O dpowied t Zamawiai qcego :

Wgwytycznych dokumentacji projektowej koszt le?y po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o dopuszczenie konstrukcji gruntowej z powlokE Magnelis. Zapewnia ona

lepszq ochronq od konstrukcji ocynkowanej oraz staje siq coraz bardziej popularna.

O dpowied t Zamawiai 4cego :

Zamaw iaj 4cy d o p u s z c za kaidq p owlo kq z go d n q z o p i s e m p rz e d m i otu z a m 6 wi e n i a.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informacjq na jakim etapie postqpowania wykonawca jest zobowiqzany do

przedstawienia raportu z badari dla modul6w fotowoltaicznych?
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Odpowied t Zamawiai 4cego :

ZamawiajEcy wymaga dostarczenia raportu z badafi dla modul6w fotowoltaicznych na

etapie akceptacji wniosk6w materialowych.

Pytanie nr 7:

Prosimy o dopuszczanie falownika 3 kW o pr4dzie wej5ciowym L1A.

O dp owie d i Zamawiaj qce go :

Zamawiaj4cy dopuszcza falownik posiadaj4cych prEd wejSciowy na poziomie do 13A.

Pytanie nr 8:

Prosimy o dopuszczenie falownika posiadaj4cego dwa niezaleZne wej6cia MPPT oraz po
jednym wej6ciu na MPPT.

O dp owie d i Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy dopuszcza falownik, kt6ry posiada 2 punkty Sledzqce MPPT z jednym

wej6ciem DC na kaZde MPPT.

Pytanie nr 9:

Prosimy o zrezygnowanie w falownikach fotowoltaicznych centrali poZarowej DC.

O dp owie d i, Zamawiai 4cego :

Zamawiaj1cy wymaga zastosowywania centrali po2arowej po str. DC.

Pytanie nr 10:
Prosimy o dopuszczenie falownika fotowoltaicznego o mocy 7 kW o zakresie napiqcia

160-750V.

O dp owi e d f; Zamawiaj 4ce go :

Zamawiaj1cy dopuszcza zakres napiqcia 160-750V dla inwertera o mocy 7kW.

Pytanie nr 11:

Prosimy o dopuszczenie falownika fotowoltaicznego o mocy 7 kW o maksymalnym
pr4dzie wej5ciowy wej.A/wejB LL/I\ A.

O dp owie d i, Zamaw iai 4cego :

ZamawiajEcy dopuszcza falownik fotowoltaiczny o mocy 7 kW o maksymalnym pr4dzie
wej5ciowy wej.A/wejB min 14/1,4 A.

Pytanie nr l2z
Prosimy o dopuszczenie falownika fotowoltaicznego o mocy 7 kW o maksymalnym
prEdzie wyjSciowym LL,ZA.
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O dp owie d i Zamawiai 4cego :

Zamawlaj4cy dopuszcza falownik fotowoltaiczny o mocy 7 kW o maksymalnym pr4dzie
wyjSciowym L1",ZA

Pytanie nr 13:
Prosimy o dopuszczenie falownika fotowoltaicznego o mocy 7 kW o maksymalnym

napiqciu wej6ciowym 800V.

O dp owie d i, Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy dopuszcza inwerter z maksymalnym napiqciu wej5ciowym 800V dla
inwertera o mocy 7kW.

Czei;t.I zam6wienia

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie 2e do obowi4zk6w mieszkafica w zakresie montaZu instalacji

kolektor6w slonecznych jest doprowadzenie rur cieplej wody uZytkowej, centralnego

ogrzewania i zimnej wody do miejsca monta2u instalacji oraz zainstalowanie
podw6jnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z
poprawnie wykonanym uziemieniem.

O dp owie d t Zamawiai 4ce go :

Zamawiaj4cy potwierdza, Le doprowadzenie rur cieplej wody uZytkowej, centralnego

ogrzewania i zimnej wody do miejsca monta2u instalacji oraz zainstalowanie
podw6jnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z
poprawnie wykonanym uziemieniem leiy po stronie Wla5ciciela/U2ytkownika
instalacji.

Pytanie nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpiqcie wqZownicy wraz z

pozostatymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkowA opciE, czyli prace te

nie s4 objqte przedmiotem zam6wienia.

O dp owie d i, Zamawiai 4ce go :

Zamawiaj4cy informuje, 2e podpiqcie g6rnej wq2ownicy zasobnika c.w.u. wraz z

pozostalymi elementami jak pompa, armatura, rury le2y po stronie Wykonawcy rob6t i
stanowi jego koszt.

Pytanie nr 3:
Prosimy o podanie ilo5ci instalacji kolektor6w slonecznych wymaganych do podlqczenia

do monitoringu.
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O dp owie d t Zamawiai Ecego :

Zamawiaj4cy informu je,2e dostawa i monta2 modut6w komunikacyjnych LAN le2y po

stronie Wykonawcy i stanowi jego koszt. Moduly LAN powinny zostai dostarczone i

zamontowane w kaZdej instalacji. Konfiguracja i podl4czenie do sieci internet w celu

monitoringu, wykonanych instalacji powinno obejmowad wszystkie obiekty na kt6rych
mo2liwe jest wykonanie takiego podl4czenia.

Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, 2e zapewnienie odpowiedniego dostqpu sieci Internetowej dla

podt4czenia instalacji kolektor6w slonecznych do monitoringu, leLy po stronie

Mieszkarica.

O dp owie d t Zamawiai 4cego :

Zamawiajqcy informuje ie zapewnienie dostqpu do sieci internetowej dla podlqczenia
instalacji kolektor6w slonecznych do systemu monitoringu leiry po stronie
WlaSciciela/U2ytkownika instalacji. Spelnienie powylszego nale2y rozumie6 jak
zapewnienie funkcjonowania sieci w obrqbie budynku. Zapewnienie pol4czenia
sieciowego pomiqdzy istniej4cq sieci4 w obiekcie a instalacj4leZy po stronie Wykonawcy
rob6t i stanowi jego koszt.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, 2e jeileli sterownik solarny ma wbudowane pamiq6 nie ma

obowi4zku montowania dodatkowej karty pamiqci SD lub micro SD.

O dp owie d t Zamawiai 4cego :

ZamawiajEcy potwierdza, ie w przypadku gdy sterownik solarny ma wbudowana
pamiq6 nie ma obowiEzku montowania dodatkowej kastry pamiqci SD lub micro SD.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, 2e w przypadku monta2u instalacji na gruncie to po stronie

Beneficjentale?y przygotowanie podloZa, wykopy i obciE2enia dla konstrukcji zgodnie z

zaleceniami Wykonawcy.

O dp owied t Zamawiai 4cego :

ZamawiajEcy informuje, 2e w przypadku monta2u instalacji na gruncie to po stronie
Wykonawcy le|y przygotowanie podlo2a, wykopy i obciqZenia dla konstrukcii zgodnie z

zaleceniami Wykonawcy.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie 2e Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie systemowego

ruroci4gu solarnego z rurE przewodowq ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o

grubo6ci min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/[mK) w temp OoC oraz
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wytrzymalo6ci temperaturowej 15OstC, zabezpieczonej w specjalnym placzu

ochronnym chroni4cym przed, UV oraz zgrzewanei na ka2dym kofcu termo kurczem

zab ezpieczaj 4cym p rz ed do stawani em s i q wil go ci.

O dp owi e d L Zamawiaj 4ce go :

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej Zamawiaj4cy wymaga zastosowania
izolacji spetniajEcej wymogi zawarte w aktualnych przepisach. Dodatkowo Zamawiai4cy
informuje, 2e dopuszcza do zastosowania rozwiqzania oparte na izolacji z materiatu
innego niZ kauczuk.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, 2e w razie konieczno6ci poprowadzenia instalacji w kanale

wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej le2y po stronie Beneficjenta.

O dp owie d t, Zamawiai 4ce go :

Zamawiaj4cy informuje, 2e nie dopuszcza monta2u instalacji solarnej w kanale

wentylacyjnym w przypadku, gdy kanal ten stanowi jedyny kanal wentyluj4cy
pomieszczenie kotlowni. Po stronie Wykonawcy le?y uzyskanie zgody od Kominiarza o

wylqczeniu takiego ciqgu wentylacyjnego na potrzeby budowanej instalacji - je6li sam

Wykonawca chce poprowad zit, tak4 instalacjq.

CzeSt,IV zam6wienia

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie,2e w przypadku kotl6w na biomasq to po stronie Mieszkarica

jest dostosowanie komina do potrzeb montaZu kotla.

O dp owi e d t Zamawiai 4cego :

Dostawa i montaZ czopucha leilq po stronie Wykonawcy rob6t i stanowi4 jego koszt.

Dostosowanie wkladu kominowegole?y po stronie Wla6ciciela/uiytkownika budynku.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informacje ile uklad6w kotlowych wymaga zamkniqcia i po czylej stronie jest

wykonanie zamkniqcia ukladu kottowego otwartego - Wykonawcy czy Beneficjenta?

O dp owie d t Zamawiaj 4ce go :

Zgodnie z dokumentacj4 projektowE instalacjq zaprojektowano w ukladzie otwartym.
Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwo56 wykorzystania istniej4cego ukladu otwartego pod
warunkiem spelnienia wymog6w dokumentacji projektowej.

Zamawiaj4cy dopuszcza montaZ instalacji w ukladzie zamkniqtym
zastosowania w kotle armatury zabezpieczaj4cej skladajEcej

pod
siQ

warunkiem
z zaworu
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bezpieczeftstwa, manometru i odpowietrznika, a tak2e wq2ownicy schladzai4cei z

zaworem termostatycznym bezpo5redniego dzialania fwymagana jest sta]a nastawa
zaworu termostatycznego bez mo2liwoSci zmiany nastawy przez uZytkownika).
Oferowany kociot powinien posiadaf dopuszczenie do montaZu w ukladzie zamkniqtym.

Wykonanie zabezpieczenia instalacji w uktadzie otwartym b4d2 zamkniqtym le2y po
stronie Wykonawcy robot i stanowi jego koszt.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie,2e po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przyl4czenia do

kotla przy kominie.

O dp owie d t Zamawiai 4cego :

Dostawa i monta2 czopucha le24 po stronie Wykonawcy rob6t i stanowi4 jego koszt.
Dostosowanie wkladu kominowegoleLy po stronie Wla5ciciela/uirytkownika budynku.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, 2e dostosowanie komina dymowego, przewodu

wentylacyjnego i napowietrzajEcego w kotlownile?y po stronie WlaSciciela budynku.

O dp owie d t Zamawiai 4cego :

Zgodnie z dokumentacj4 projektow4 Dostosowanie wkladu kominowego, a takZe

zapewnienie prawidlowej wentylacji nawiewnej i wywiewnej w kotlowni leiy po

stronie WlaSciciel a / uitytkownika budynku.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informacjg czy Zamawiajqcy wymaga monta2u termostatu pokojowego dla

ka2dej lokalizacji dostawy i montaZu kotla.

O dpowied f; Zamawiai 4cego :

Dostawa i monta2 termostatu pokojowego wymagana jest w kaZdej lokalizacji. Dostawa
i monta2 termostatu pokojowego wchodzi w zakres obowi4zk6w wykonawcy i stanowi
jego koszt.

Pytanie nr 6:

Prosimy o podanie ilo6ci instalacji kotl6w wymaganych do podlEczenia do monitoringu.

O dp owied t Zamawiai 4cego :

Zamaw iaj4cy informu je, 2e po dlEczenie wykonanej instalacj i powinno zo sta6 wykonane
w ka2dym przypadku.

Pytanie nr 7:
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Prosimy o potwierdzenie,2e zapewnienie odpowiedniego dostqpu sieci Internetowej dla

podlqczenia instalacji kotl6w do monitoringu,leZy po stronie Mieszkarica.

O dp owi e d i. Zamaw iai Ec e go :

ZamawiajEcy informuje 2e zapewnienie dostqpu do sieci internetowej dla podlqczenia
instalacji kotl6w do systemu monitoringu le2y po stronie Wla5ciciela/U2ytkownika
instalacji. Spelnienie pov,ryLszego naleZy rozumiei jak zapewnienie funkcjonowania sieci
w obrqbie budynku. Zapewnienie polqczenia sieciowego pomiqdzy istniej4c4 sieciq w
obiekcie a instalacjq [w tym ewentualne doprowadzenie sygnalu do pomieszczenia
monta2u kotta) le2y po stronie Wykonawcy rob6t i stanowi jego koszt.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiaj4cy bqdzie wymagat obligatoryjnie dla wszystkich lokalizacji dostawy

kotl6w z wghownic4 schladzajEcE lub zaworu DBV, jako elementu niezbqdnego do

montaZu kotla w uktadzie zamkniqtym? Czy koszty te maj4 by6 po stronie mieszkafca?

O dpowied fr Zamawiai 4cego :

Zgodnie z dokumentacj4 projektowE instalacjq zaprojektowano w ukladzie otwartym.
Zamawiaj4cy dopuszcza moLliwoSd wykorzystania istniej4cego uktadu otwartego pod

warunkiem spelnienia wymog6w dokumentacji projektowej.

Zamawiaj4cy dopuszcza montai instalacji w ukladzie zamkniqtym pod warunkiem
zastosowania w kotle armatury zabezpieczaj4cej skladajEcej siq z zaworu

bezpieczeristwa, manometru i odpowietrznika, a tak2e wq2ownicy schtadzaj4cej z

zaworem termostatycznym bezpo6redniego dzialania fwymagana jest stala nastawa

zaworu termostatycznego bez moiliwoSci zmiany nastawy przez u2ytkownika).

Oferowany kociot powinien posiada6 dopuszczenie do monta2u w ukladzie zamkniqtym.

Wykonanie zabezpieczenia instalacji w uktadzie otwartym b4d2 zamkniqtym leZy po

stronie Wykonawcy robot i stanowi jego koszt.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj4cy wymaga kotla na pellet z wbudowanymi
pompami co, cwu oraz zaworem przel4czajecym 3 drogowym w kociot. Takie

rozwi1zanie zapewnia o wiele estetyczniejsze wykonanie przez potencjalnych

wykonawc6w oraz wbudowane urz4dzenia nie nios4 ryzyka zlego podl4czenia i

u szko dz en ia ur z4dzeni a w okre s i e u2ytkowani a.

O dpowie d t Zamawiai 4cego :

Zamawiaj4cy dopuszcza powyilsze rozwiqzanie tj. kociol z wbudowanymi fabrycznie
pompami c.o. i c.w.u. orazzaworem 3 drogowym,przel4czajecym.
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B. Zamawiai4cy informuie, 2e pytania oraz odpowiedzi na nie stai4 siq integraln4
czqsci4 specyfikacii istotnych warunk6w zam6wienia i bqd4 wi4i,4ce ptzy

skladaniu ofert.

C. W zwi4zku z udzielonymi odpowiedziami na powyirze pytania, Zamawiai4cy

dokonuie stosowanei modyfikacii tre6ci SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 6, pkt 6.2.3, ppkt b) SIWZ przed zmianE iest:

w zakresie czqSci 2 zam6wienia:
zam6wienie polegajace na dostawie wraz z monta2em instalacji fotowoltaicznych w

ilo6ci min. 200 instalacji - w ramach maksymalnie dw6ch kontrakt6w.

w rozdziale 6, pkt 6.2.3., ppkt b) SIWZ po zmianie iest:

w zakresie czq6ci 2 zam6wienia:
zam6wienie polegajace na dostawie wraz z montaZem instalacji fotowoltaicznych w

ilo6ci min. 200 instalacji - w ramach maksymalnie trzech kontrakt6w.

Ponadto, zamawiai4cy dokonuie korekry Zal4cznika Nr 8 do SIWZ - Minimalne
parametry urz4dzefi do potwierdzenia kartami katalogowymi. Zmodyfikowany
dokument stanowi zal4cznik do niniei szego pisma.

Zmiany powyilsze obligui4 Zamawiai4cego do
i otwarcia ofert. tym samym, ulegaiq zmianie zapisy dotyczqce termin6w,
okre6lone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale L4 pkt. L4.2. SIWZ przed zmian4 iest:
Termin sktadania ofert uplywa w dniu 26.01..2021 r. o godz.10:00.

D.

E.

wrozdzialeL4 pkt. 14.2. SIWZ po zmianie iest:
Termin skladania ofert uplywa w dniu O2.O2.2O21 r, o godz.10:00.

w rozdziale L4 pkt. 14.3. SIwz przed zmianq iest:
Otwarcie ofert nast4pi w dniu 26.0L.2021r. o godz,10:30 w siedzibie

Urzqdu Gminy Piszczac,
ul. Wlodawska 8,

2l- 53 O P iszczac (Sala Sp otkafi )

w rozdziale L4 pkt. 14.3. SIWZ SIwz po zmianie iest:
Otwarcie ofert nastqpi w dniu O2.O2.2O21 r. o godz,10:30 w siedzibie

Urzqdu Gminy Piszczac,

ul. Wlodawska 8,

2L- 53 O P iszczac (Sala Sp otkaf )
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Powyircze wyia6nienia i modyfikacjq powodui4 zmianq tre6ci ogloszenia

o zam6wieniu nr 202015 250-623803 z dnia ?3/LZIZOZO oraz zmiany
postqpowania opublikowanego na https://miniportal.uzp.gov.pl
o i dentyfikatorze : 5 6ea0 5 5 e - d29 e - 4dfS- 9 5 9 d- 5 5 d L827 bebc9.
Sprostowanie zmian zostalo przekazane w dniu 15.01.2021 r. do Dziennika Urzqdowego

Unii Europejskiej.

Termin skladania i otwarcia ofert zostal r6wniei zmieniony na miniPortalu.

fednocze6nie Zamawiai4cy informuie, iit pozostala tre56 Specyfikacii Istotnych
Warunk6w Zam6wienia pozostaie bez zmian.

W zal4czeniu:
1) Sprostowanie przekazane do publikacji dnia L5.0L.2027r.
2) ZalEcznika Nr 8 do SIWZ - Minimalne parametry urz4dzeri do potwierdzenia kartami

G,

H.

| """"" '" "',

katalogowymi - wersja ujednolicona po modyfikacji z dnia


